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Odmorište
Žana commerce d.o.o. Čitluk bb, Posušje 88240

27/02/2016
tel;039 681 504; mob; 063 329 173

1.1 Podaci o površini
Površina Dimenzije Kut° Boja Koeficijent Srednje osvjetljenje Prosječna luminancija

 [m]   Refleksija [lux] [cd/m2]

Tlo 128.50x50.03 Ploha RGB=205,153,95 40% 16 2.08

Dimenzije granične kocke koja sadržava površinu [m]: 125.81x47.34x0.00
Rešetka proračunskih točaka granične kocke [m]: Smjer X 2.69 - Y 2.69

1.2 Energetski izračun (Tlo)

Područje 5320.52 m2
Prosječno osvjetljenje 16.31 lx
Specifična snaga 0.27 W/m2
Specifična svjetlotehnička snaga 1.66 W/(m2 * 100lx)
Energetski učinak 60.25 (m2*lx)/W
Ukupna korištena snaga 1440.00 W

1.3 Parametri kvalitete instalacije
Površina Rezultati Srednje Minimum Maksimum Min/srednje Min/Max Srednje/max

Radna ploha (h=0.00 m) Horizontalno osvjetljenje (E) 16 lux 0 lux 49 lux 0.00 0.00 0.34
Tlo Horizontalno osvjetljenje (E) 16 lux 0 lux 49 lux 0.00 0.00 0.34

Vrsta izračuna Dir.+indir.(7 Interrefleksije)
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2.1 Rad. površina 2D pogled i Mreža izračuna
Skala 1/900
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2.2 2D plošni prikaz
Skala 1/900
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2.3 Bočni pogled
Skala 1/400
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2.4 Frontalni pogled
Skala 1/900
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3.1 Svjetiljke/Informacije o mjer.
Ozn. Linija Naziv Rasvjetnog tijela Šifra Rasvjetnog tijela Svjetiljke Oznaka lampe Svjetiljke

  (Naziv mjerenja) (Kod mjerenja) br.  br.

A SOUL LED SOUL LED 12 LED 700mA 505643.312 700mA 15 LMP-A 1
(PIXEL ST 4X4W 700mA) (CL2303/14-09I)

3.2 Informacije o žaruljama
Oznaka lampe Tip Šifra Tok Snaga Boja br.

   lm W K  

LMP-A LED PIXEL ST 12 LED 700 9360 96 0 15

3.3 Pregledna tablica rasvjetnih tijela
Ozn. R. tijelo On Položaj rasvjetnih tijela Rotacija rasvjetnih tijela Šifra Rasvjetnog tijela Koef. Šifra Svjetiljke Tok

   X[m] Y[m] Z[m] X° Y° Z°  Održ.  lm

A 1 X 110.00;39.50;8.00 15.0;0.0;180.0 505643.312 700mA 0.80 PIXEL ST 12 LED 700 1*9360
2 X 90.00;39.50;8.00 15.0;0.0;180.0 0.80
3 X 76.50;20.00;8.00 0.0;0.0;180.0 0.80
4 X 70.00;39.50;8.00 15.0;0.0;180.0 0.80
5 X 50.00;39.50;8.00 15.0;0.0;180.0 0.80
6 X 32.00;39.50;8.00 15.0;0.0;180.0 0.80
7 X 4.50;34.00;8.00 15.0;0.0;-90.0 0.80
8 X 29.53;31.10;8.00 15.0;0.0;-90.0 0.80
9 X 3.50;17.00;8.00 15.0;0.0;-85.0 0.80

10 X 20.90;-0.80;8.00 15.0;0.0;-45.0 0.80
11 X 43.00;-3.80;8.00 15.0;0.0;0.0 0.80
12 X 80.00;0.50;8.00 15.0;0.0;0.0 0.80
13 X 101.00;-5.50;8.00 15.0;0.0;0.0 0.80
14 X 124.00;9.00;8.00 15.0;0.0;90.0 0.80
15 X 124.00;30.00;8.00 15.0;0.0;90.0 0.80

3.4 Pregledna tablica usmjerenja
Struktura Red Kolona Ozn. On Položaj rasvjetnih tijela Rotacija rasvjetnih tijela Usmjerenja R. osi Koef. Ozn.

   2D  X[m] Y[m] Z[m] X° Y° Z° X[m] Y[m] Z[m] ° Održ.  

   S-1 X 110.00;39.50;8.00 15.0;0.0;180.0 110.00;37.36;0.00 -90 0.80 A
   S-2 X 90.00;39.50;8.00 15.0;0.0;180.0 90.00;37.36;0.00 -90 0.80 A
   S-3 X 76.50;20.00;8.00 0.0;0.0;180.0 76.50;20.00;0.00 180 0.80 A
   S-4 X 70.00;39.50;8.00 15.0;0.0;180.0 70.00;37.36;0.00 -90 0.80 A
   S-5 X 50.00;39.50;8.00 15.0;0.0;180.0 50.00;37.36;0.00 -90 0.80 A
   S-6 X 32.00;39.50;8.00 15.0;0.0;180.0 32.00;37.36;0.00 -90 0.80 A
   S-7 X 4.50;34.00;8.00 15.0;0.0;-90.0 6.64;34.00;0.00 -90 0.80 A
   S-8 X 29.53;31.10;8.00 15.0;0.0;-90.0 31.67;31.10;0.00 -90 0.80 A
   S-9 X 3.50;17.00;8.00 15.0;0.0;-85.0 5.64;17.19;0.00 -90 0.80 A
   S-10 X 20.90;-0.80;8.00 15.0;0.0;-45.0 22.42;0.72;0.00 -90 0.80 A
   S-11 X 43.00;-3.80;8.00 15.0;0.0;0.0 43.00;-1.66;0.00 -90 0.80 A
   S-12 X 80.00;0.50;8.00 15.0;0.0;0.0 80.00;2.64;0.00 -90 0.80 A
   S-13 X 101.00;-5.50;8.00 15.0;0.0;0.0 101.00;-3.36;0.00 -90 0.80 A
   S-14 X 124.00;9.00;8.00 15.0;0.0;90.0 121.86;9.00;0.00 -90 0.80 A
   S-15 X 124.00;30.00;8.00 15.0;0.0;90.0 121.86;30.00;0.00 -90 0.80 A
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Odmorište
Žana commerce d.o.o. Čitluk bb, Posušje 88240

27/02/2016
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4.1 Vrijednosti horizontalnog osvjetljenja na radnoj plohi
I (x:-0.81 y:-7.34 z:0.00) Rezultati Srednje Minimum Maksimum Min/srednje Min/Max Srednje/max

DX:2.69 DY:2.69 Horizontalno osvjetljenje (E) 16 lux 0 lux 49 lux 0.00 0.00 0.34

Vrsta izračuna Dir.+indir.(7 Interrefleksije)
Skala 1/900

0.00 9.00 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00 99.00 108.00 117.00 126.00
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1125312822181821252627221611 9 7 6 6 7 9 10 161915 0 0 111922232218151313131412
112129282420171617182019171310 8 7 4 7 7 10142027272822 2 10 9 1617171614131315171918

121520232219161312131314141311 9 8 7 7 8 8 111418232526231815141313121111111216202525
14151517161614121010 9 8 8 9 9 9 8 6 7 7 8 101214171921211915131210 9 8 8 8 9 1216222828

2018171614121211 9 8 8 5 5 6 6 5 6 6 6 7 8 8 1113161718181917151210 9 7 7 7 7 8 1116222930
2428231915111010 9 8 8 8 4 4 6 5 5 5 5 6 7 8 111418232526252217151210 8 7 6 6 6 8 1115202625
273126191410 9 8 8 8 9 9 4 8 7 6 5 5 5 6 6 9 1115192533343123171411 9 8 7 6 6 7 8 1115172220

12293226191410 8 7 7 1012 4 4 9 8 6 6 6 6 7 8 101214192836353425181311 9 7 7 7 6 7 9 1114161918
11262924191410 8 7 7 1214 5 121110 7 7 6 7 7 8 9 1112162226252519141210 8 7 7 7 7 7 9 1215182119
11222522181511 8 8 8 152121171512 9 8 8 8 8 9 1010111011131413111010 9 9 8 8 8 8 8 101317212524
10212623191612 9 101414 9 30242016131211111212121211111315171614111011111111111111121520253131
11253026211612111221224138322520181717161614141515161616161415151616151514141516172024293231
12243328211613121325274744362823222424222017171821222220181717202222211917171921242527293332
11213126201613121525344948402318283130292521202327292926221920 1 2528282420202328303131292926
8 192622171411111420344344372112283331302420192228313127211820 0 2829292320192329323329242219
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Odmorište
Žana commerce d.o.o. Čitluk bb, Posušje 88240

27/02/2016
tel;039 681 504; mob; 063 329 173

4.2 Vrijednosti osvjetljenja na: Tlo
I (x:-0.81 y:-7.34 z:0.00) Rezultati Srednje Minimum Maksimum Min/srednje Min/Max Srednje/max

DX:2.69 DY:2.69 Horizontalno osvjetljenje (E) 16 lux 0 lux 49 lux 0.00 0.00 0.34

Vrsta izračuna Dir.+indir.(7 Interrefleksije)

X

Y

-0.81 8.19 17.19 26.19 35.19 44.19 53.19 62.19 71.19 80.19 89.19 98.19 107.19 116.19 125.19

-7.34

1.66

10.66

19.66

28.66

37.66

xy

z

8 111723222318131110
252521171620262727221510 8 6 5 4 4 4 10 8 9 1110

1125 10 16 0 111922232218151313 12
11 282420171617182019171310 8 7 4 7 7 10 2027 2822 2 1719

12 2023 14 25 15141313121111111216 25
14 15 1614121010 9 8 8 9 9 9 8 6 7 7 8 1012 1719 211915 2228

20 17 1412 16 18 1210 9 7 7 7 7 8 1116 30
24 23 15 10 9 8 8 8 4 4 6 5 5 5 5 6 7 8 111418 2526 221715 2026

31 19 10 9 25 31 11 9 8 7 6 6 7 8 1115 20
1229 26 14 7 7 1012 4 4 9 8 6 6 6 6 7 8 10121419 3635 251813 1619

29 19 10 8 22 25 10 8 7 7 7 7 7 9 1215 19
1122 22 15 8 8 152121171512 9 8 8 8 8 9 10101110 1314 111010 2125

26 19 12 9 13 16 11111111111111121520 31
1125 26 16 122122413832252018171716161414151516 1616 151516 2932

33 21 1312 22 17 22211917171921242527 32
1121 26 16 152534494840231828313029252120232729 2622 20 1 25 2929

26 17 1111 31 18 29292320192329323329 19

Skala 1/900 CV= 0.504 Nisu vidljive sve proračunske točke
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Odmorište
Žana commerce d.o.o. Čitluk bb, Posušje 88240
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4.3 Krivulje izoluks na: Tlo_1
I (x:-0.81 y:-7.34 z:0.00) Rezultati Srednje Minimum Maksimum Min/srednje Min/Max Srednje/max

DX:2.69 DY:2.69 Horizontalno osvjetljenje (E) 16 lux 0 lux 49 lux 0.00 0.00 0.34

Vrsta izračuna Dir.+indir.(7 Interrefleksije)
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4.4 Spot dijagram osvjetljenja na: Tlo_1_1
I (x:-0.81 y:-7.34 z:0.00) Rezultati Srednje Minimum Maksimum Min/srednje Min/Max Srednje/max

DX:2.69 DY:2.69 Horizontalno osvjetljenje (E) 16 lux 0 lux 49 lux 0.00 0.00 0.34

Vrsta izračuna Dir.+indir.(7 Interrefleksije)
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4.5 Trodimenzionalni prikaz vrijednosti osvjetljenja na: Tlo_1_1_1
I (x:-0.81 y:-7.34 z:0.00) Rezultati Srednje Minimum Maksimum Min/srednje Min/Max Srednje/max

DX:2.69 DY:2.69 Horizontalno osvjetljenje (E) 16 lux 0 lux 49 lux 0.00 0.00 0.34

Vrsta izračuna Dir.+indir.(7 Interrefleksije)
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4.6 Vrijednosti osvjetljenja na: Radna ploha
I (x:-0.81 y:-7.34 z:0.00) Rezultati Srednje Minimum Maksimum Min/srednje Min/Max Srednje/max

DX:2.69 DY:2.69 Horizontalno osvjetljenje (E) 16 lux 0 lux 49 lux 0.00 0.00 0.34

Vrsta izračuna Dir.+indir.(7 Interrefleksije)
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1229 26 14 7 7 1012 4 4 9 8 6 6 6 6 7 8 10121419 3635 251813 1619
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33 21 1312 22 17 22211917171921242527 32
1121 26 16 152534494840231828313029252120232729 2622 20 1 25 2929

26 17 1111 31 18 29292320192329323329 19

Skala 1/900 CV= 0.504 Nisu vidljive sve proračunske točke
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4.7 Krivulje izoluks na: Radna ploha_1
I (x:-0.81 y:-7.34 z:0.00) Rezultati Srednje Minimum Maksimum Min/srednje Min/Max Srednje/max

DX:2.69 DY:2.69 Horizontalno osvjetljenje (E) 16 lux 0 lux 49 lux 0.00 0.00 0.34

Vrsta izračuna Dir.+indir.(7 Interrefleksije)
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4.8 Spot dijagram osvjetljenja na: Radna ploha_1_1
I (x:-0.81 y:-7.34 z:0.00) Rezultati Srednje Minimum Maksimum Min/srednje Min/Max Srednje/max

DX:2.69 DY:2.69 Horizontalno osvjetljenje (E) 16 lux 0 lux 49 lux 0.00 0.00 0.34

Vrsta izračuna Dir.+indir.(7 Interrefleksije)
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4.9 Trodimenzionalni prikaz vrijednosti osvjetljenja na: Radna ploha_1_1_1
I (x:-0.81 y:-7.34 z:0.00) Rezultati Srednje Minimum Maksimum Min/srednje Min/Max Srednje/max

DX:2.69 DY:2.69 Horizontalno osvjetljenje (E) 16 lux 0 lux 49 lux 0.00 0.00 0.34

Vrsta izračuna Dir.+indir.(7 Interrefleksije)
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5.1 Slika: Screenshot_001
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5.2 Slika: Screenshot_002
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5.3 Slika: Screenshot_003
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5.4 Slika: Screenshot_004
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